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РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ и СИСТЕМ 

ОПОВЕЩЕНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ 

ПОЖАРЕ 
(наименование системы противопожарной защиты) 

 

 

 

смонтированных на объекте: 

  



 

 

СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

Перечень работ Периодичность проведения работ 

1. Техническое обслуживание 

пожарных извещателей, выносных 

устройств индикации пожарных 

извещателей 

Осмотр, один раз в 6 мес. Контроль 

функционирования, 

один раз в год 

2. Техническое обслуживание 

приборов приемно-контрольных 

пожарных (в том числе все 

функциональные модули блочно-

модульных приборов приемно-

контрольных пожарных, за 

исключением модулей ввода, модулей 

вывода) 

Осмотр, один раз в 1 мес. 

 

Контроль 

функционирования, 

один раз в 3 мес. 

 

3. Техническое обслуживание 

источников бесперебойного 

электропитания (ИБЭ) технических 

средств пожарной автоматики 

Осмотр, один раз в 1 мес. Контроль 

функционирования, 

один раз в 6 мес. 

4. Техническое обслуживание модулей 

ввода, модулей вывода  

Осмотр, один раз в год Контроль 

функционирования, 

один раз в год 

5. Комплексные испытания на 

работоспособность систем пожарной 

сигнализации 

Один раз в год, но не более 15 месяцев между 

испытаниями 

6. Замена технических средств систем 

пожарной сигнализации 

В соответствии с графиком замены или при 

необходимости 

7. Ремонт систем пожарной 

сигнализации 

При необходимости 

8. Устранение неисправностей, ложных 

срабатываний, восстановление 

дежурного режима работы систем 

пожарной сигнализации после 

срабатывания 

При необходимости 

 

9. Выполнение рекомендаций, 

изложенных в технической 

документации производителей 

технических средств систем пожарной 

сигнализации 

В соответствии с технической документацией 

производителей технических средств систем 

пожарной сигнализации 

  



 

 

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ и  

УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

Наименование работ Периодичность выполнения работ 

1. Обслуживание световых, звуковых и 

речевых пожарных оповещателей (очистка, 

протирка и т. п.) 

Периодичность выполнения работ в 

соответствии с графиком, рекомендациями 

изготовителей, по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три месяца 

2. Проверка основного и резервного 

источников электропитания, проверка 

автоматического переключения цепей 

электропитания с основного ввода на 

резервный, проверка работоспособности 

отдельных компонентов СОУЭ 

Ежеквартально 

3. Проверка работоспособности СОУЭ Два раза в год, но не более 7 мес. между 

проверками 

4. Замена технических средств и ресурсных 

элементов СОУЭ 

В соответствии с графиком замены или 

при необходимости 

5. Осуществление контроля за 

исправностью приборов контроля и 

управления СОУЭ, а также линий связи, 

обеспечивающих взаимодействие и обмен 

информацией между компонентами 

системы пожарной автоматики и СОУЭ 

Круглосуточно 

 


